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Principes d'étude et regles techniques
pour le raccordement
d'une installation de consommation en HTA

Résumeé

Ce document décrit les principes d’étude et les régles techniques pour raccorder au réseau HTA
de nouveaux utilisateurs consommateurs non perturbateurs (alimentation principale et/ou de
secours par une tension nominale supérieure a 1 kV et inférieure ou égale a 50 kV).

Ces régles d’étude et de conception s’appliquent également aux raccordements a l'intérieur des
zones d’aménagement nécessitant la création de réseau HTA et destinées a desservir plusieurs
utilisateurs.

Ce document s’intéegre dans la documentation technique de référence d’'EDSB qui est
téléchargeable sur le site Internet http:// www.edsb.fr/. Cette documentation technique de
référence expose les dispositions réglementaires et les régles techniques complémentaires
guU'EDSB applique a l'ensemble des utilisateurs pour assurer l'acces au réseau public de
distribution géré par EDSB . Le baréme de raccordement décrit les régles financiéres et les codts
unitaires des travaux de raccordement. Le catalogue des prestations décrit et tarifie les
prestations d’EDSB qui ne sont pas couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics de
distribution d’électricité (TURPE).

Tout terme commencant par une majuscule est défini au glossaire figurant dans la documentation
technique de référence.
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1 Contexte

Ce document décrit les principes d’étude et les régles techniques pour raccorder au réseau HTA

de nouveaux utilisateurs consommateurs non perturbateurs (alimentation principale et/ou de

secours par une tension nominale supérieure a 1 kV et inférieure ou égale a 50 kV). Ces régles

d’étude et de conception s’appliquent également aux réseaux intérieurs des zones

d’aménagement.

Outre un souci de I’économie du systéme, les principaux ¢léments qui guident les décisions

d’EDSB sont :

- la sécurité des personnes et des biens ;

- le fonctionnement durable du réseau dans des conditions techniques acceptables (comme par
exemple la suppression des contraintes d’intensité) ;

- le besoin de satisfaire les demandes de raccordement des utilisateurs dans les conditions
techniques et financieres fixées par les textes en vigueur ;

- le respect des obligations réglementaires et contractuelles, notamment en ce qui concerne
les fluctuations de la tension et la qualité de la fourniture ;

- lerespect de I’environnement ;

- la capacité a réalimenter au mieux les utilisateurs en cas d’indisponibilité d’un ouvrage de
reseau.

Par ailleurs, EDSB rappelle I'existence de sa documentation technique de référence, du bareme
de raccordement et du catalogue des prestations consultables sur le site Internet http://
www.edsb.fr/. Cette documentation technique de référence expose les dispositions
réglementaires et les régles techniques complémentaires qu’EDSB applique a I'ensemble des
utilisateurs pour assurer l'acces au réseau public de distribution. Le catalogue des prestations
décrit et tarifie les prestations d’EDSB qui ne sont pas couvertes par le tarif d’utilisation des
réseaux publics de distribution d’¢lectricit¢é (TURPE). Le baréme de raccordement décrit les
régles financiéres et les codts unitaires des travaux de raccordement. Tout terme commencant
par une majuscule est défini au glossaire figurant dans la documentation technique de référence.

2 Environnement contractuel, réglementaire et technique

2.1 Dispositions législatives et réglementaires concernant le raccordement
des utilisateurs

La réalisation des raccordements est soumise a l'application des textes réglementaires suivants

(liste non exhaustive, sujette a évolution en fonction de la parution de nouveaux textes

législatifs) :

- Loi N°2000-108 du 10 février 2000 relative a la modernisation et au développement du service
public de I'électricité ;

- Décret n°2007-1280 du 28 aolt 2007 : consistance des ouvrages de branchement et
d’extension des raccordements aux réseaux publics d“électricité ;

- Arrété du 28 aolt 2007 : Principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et
18 de la loi du 10 février 2007 ;

- Arrété «Réfaction» du 17 juillet 2008, publié au journal officiel le 20 novembre 2008, fixant les taux
de réfaction mentionnés dans l'arrété du 28 ao(t 2007 ;

- Bareme EDSB pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs : approuvé par
la CRE ;

- Décret 2003-229 du 13 mars 2003 et arrété du 17 mars 2003 et modificatif du 6 octobre
2006 : relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le



raccordement au réseau public de distribution d’une installation de consommation d’énergie
électrique ;

- Décret n°2007-1826, arrétés du 24 décembre 2007 et du 18 février 2010 (dit « arrétés
qualité ») relatifs aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matiére de
qualité des réseaux publics de transport et de distribution d’¢lectricité ;

- Loi dite « Grenelle 2 » du 12juillet 2010.

2.2 Engagements contractuels sur la qualité de la tension

Pour un utilisateur HTA, les clauses des contrats d’acces au réseau stipulent que la tension au
point de livraison doit étre comprise entre +5% et —5% autour d’une valeur contractuelle U,
celle-ci étant aussi comprise entre +5% et -5% autour de la tension nominale HTA Uo. Ces
engagements contractuels concernent les variations lentes de tension.

Cette tension est mesurée en valeurs moyennées sur un pas de temps de 10 minutes selon une
méthode conforme a la norme CEI 61400-4-30.

Exemple pour Up =20 kV :
- Tension contractuelle Uc : Uc est située dans la plage Ug + 5% (19 000 a 21 000 V), par

exemple 19500 V ;
- Tension de fourniture Ut : pour la valeur de Uc = 19 500 V, Ur est située dans la plage 18 525 a 20
475 V.

Le point de livraison auquel s’appliquent les engagements relatifs a la qualité de la tension est

défini en HTA par les documents contractuels :

- pour un utilisateur desservi par un réseau aérien en concession, le point de livraison est constitué
par les chaines d’ancrage du réseau aérien en concession sur le support utilisé pour le
raccordement du cable desservant le poste de livraison de I'utilisateur ;

- pour un utilisateur desservi par un réseau souterrain, le point de livraison est fixé aux extrémités du
(ou des) cable(s) d’arrivée dans la (ou les) cellule(s) HTA du Poste de Livraison de l'utilisateur.

2.3 Engagements contractuels en termes de coupures

Pour un utilisateur HTA, les clauses des contrats d’accés au réseau stipulent un nombre maximal de
coupures breves et de coupures longues. Afin d’améliorer la qualité de la desserte vis-a-vis des aléas
climatiques, I'insertion dans I'environnement et la sécurité des tiers, EDSB a pris I'engagement de
réaliser tous les nouveaux ouvrages HTA en souterrain (extension et renouvellement), hors situation
exceptionnelle justifiant le recours a la technique aérienne.

3 Généralités sur les structures des postes sources et des
réseaux HTA

3.1 Postes sources et réseau HTA d’EDSB

Le réseau de distribution HTA EDSB est alimenté par des postes sources qui comportent un
ou plusieurs transformateurs HTB/HTA. Les tensions HTB sont 225 ou 63 kV. La tension HTA
nominale est 20 kV.

Des automatismes a 1’intérieur du poste source sont mis en place pour permettre de secourir le
jeu de barres HTA du poste source en cas de perte d’un transformateur HTB/HTA ou d’une
alimentation HTB si le poste source en comporte plusieurs.

Le réseau HTA assure la liaison entre le jeu de barres HTA des postes sources et les postes de
livraison (postes privés utilisateurs et postes HTA/BT de distribution publique). 1l est constitué
de lignes aériennes, de cables souterrains et d’organes de manceuvre HTA télécommandés ou
manuels permettant le trongonnement du réseau.



Un départ HTA est défini comme étant I’ensemble des ouvrages HTA alimentés a partir d’une

méme cellule disjoncteur d’un poste source.

On distingue deux types de départs :

- undépart est dit direct s’il alimente un seul utilisateur. Il est congu en général selon un tracé dessiné
au plus court,

- un départ est dit partagé lorsqu’il alimente plusieurs utilisateurs HTA et/ou postes HTA/BT de
distribution publique. Il est congu de maniére a optimiser le tracé pour I'ensemble des utilisateurs.

3.2 Schémas d’exploitation

Description des structures de réseau : le détail de la structure des réseaux est indiqué en
Annexe 1.

3.21 Schéma normal

Le schéma normal d’exploitation (dit schéma normal) est le schéma utilisé en situation normale

d’exploitation par EDSB. Un départ HTA est exploité en boucle ouverte : un seul point d’injection par

départ en schéma normal d’exploitation issu d’'un poste source. D’autres points d’injection issus de

productions dites autonomes (cogénération, énergie renouvelable) peuvent étre raccordés le long du

départ HTA.

Le schéma normal optimal au sens de cette note est le schéma normal d’exploitation qui réalise

le meilleur compromis entre :

- la minimisation des chutes de tension et la répartition des charges ;

- laréduction des pertes électriques (pertes Fer et pertes Joule) ;

- le respect des engagements en matiére de nombre de coupures des utilisateurs HTA ;

- la minimisation de la géne occasionnée par les défaillances (possibilité de reprendre dans les
meilleurs délais les postes coupés en cas d’indisponibilité d’'un ouvrage de réseau).

Le schéma normal optimal est obtenu en choisissant :

- les points d’ouverture offrant le meilleur compromis entre les criteres précédents ;
- le départ secourant privilégié, c’est a dire le départ offrant les meilleures possibilités de reprise en
schéma de secours (capacité de transit notamment).

3.2.2 Schéma de secours

Départ partagé : De maniére a faire face a 1’indisponibilité d’une partie d’un départ partagé
(notamment pour maintenance ou travaux sur le réseau), il est nécessaire de prévoir une
alimentation par un autre départ. Les départs partagés sont structurés de facon a permettre la
reprise de I’alimentation des postes via un autre schéma électrique, dit schéma de secours. Ce
schéma de secours est mis en ceuvre dans les meilleurs délais possibles en modifiant les points
d’ouverture (série de manceuvres télécommandées et manuelles). La mise a disposition du
secours est a bien plaire et devient obligatoire seulement en cas de contractualisation entre
EDSB et le demandeur.

La présence de productions autonomes raccordeées sur le départ ne saurait en elle-méme
constituer une alimentation de secours des autres utilisateurs raccordés sur ce depart.

Départ direct : Pour ces départs, le secours releve de la contractualisation et est facturé au
client.
4 Raccordement de nouveaux utilisateurs consommateurs

4.1 Définition du raccordement de référence

La notion de raccordement de référence figure dans 1’ Arrété du 28 aotit 2007. C’est sur la base
du raccordement de référence qu’est fait le chiffrage de I’opération de raccordement.



411 Régles a respecter

Le raccordement de référence doit :

- étre nécessaire et suffisant pour satisfaire 1’alimentation en énergie électrique des
installations du demandeur a la puissance de raccordement demandee ;

- emprunter un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les
dispositions du cahier des charges de la concession ;

- étre conforme a la documentation technique de référence publiée par EDSB ;

- minimiser la somme des colts de réalisation des ouvrages de raccordement.

Le raccordement de réféerence respecte :

- les structures des réseaux definies au paragraphe 83,

- les seuils de contrainte électrique pour le nouvel utilisateur raccordé, ainsi que pour les
utilisateurs existants alimentés par le méme poste source (Annexe 3),

- la section économique (Annexe 3),

- le plan de protection.

41.2 Domaine de validité

Ce raccordement de référence implique que la puissance de raccordement en HTA soit comprise
entre 250 kVA et la puissance limite, définie comme étant la plus petite des valeurs suivantes

- 40 MW,

- 100/d MW (d étant la distance en kilométres du point de livraison contractuel jusqu’au poste
source le plus proche existant au moment de 1’établissement du devis, selon le plus court
tracé techniquement et administrativement réalisable).

La puissance de raccordement est choisie par le demandeur du raccordement et s’exprime en

kW. Elle correspond a la puissance maximale que pourra souscrire I’utilisateur. Les ouvrages

doivent donc étre en capacité d’accueillir la puissance de raccordement demandée.
La puissance de raccordement doit étre supérieure ou égale a la puissance souscrite et aux prévisions
de dépassement de puissance souscrite.

Exemple

Un utilisateur consommateur demande un raccordement au réseau pour une puissance de
raccordement de 2 MW. La proposition de raccordement est basée sur 2 MW et les travaux sont
réalisés pour accueillir 2 MW, méme si I’ utilisateur ne souscrit que 1.8 MW pendant des années.
L’éventuelle capacité supplémentaire du réseau est ensuite utilisée par d'autres utilisateurs. Si
l'utilisateur demande un jour a souscrire 2 MW, il pourra le faire gratuitement, méme si des travaux sur
le réseau sont nécessaires a ce moment-la. Le délai de mise a disposition de la puissance de
raccordement sera soumis a la durée de réalisation des travaux éventuels.

41.3 Réseau a prendre en compte pour déterminer le raccordement de référence

Le schéma d’exploitation retenu pour déterminer le raccordement de référence est le schéma

normal optimal.

Sile réseau, sur lequel le client est prévu d'étre raccordé, comporte des contraintes avant raccordement
(contrainte thermique et contrainte en tension, décrites en Annexe 3), il sera procédé aux renforcements
nécessaires, pour déterminer I'état initial du réseau avant de déterminer I'opération de raccordement
de référence. Ces travaux seront en totalité a la charge d’EDSB.

De méme si des travaux ont été décidés (inscrit au programme d’investissement), et si des évolutions
de réseau sont nécessaires pour alimenter les utilisateurs dont une demande de raccordement qualifiée
est en cours d’instruction, ils seront pris en compte.

Le détail des hypothéses d’étude est donné au paragraphe A4.1. de I'annexe 4.

41.4 Principe de levée de contrainte lors du raccordement du demandeur

L'étude est réalisée avec le réseau actuel. S’il n’y a pas de contrainte, le raccordement de
référence ne comprend pas d’adaptation du réseau et du schéma normal optimal.



S’il y a une contrainte thermique ou de chute de tension, elle doit étre levée selon la méthode
décrite au paragraphe A4.4. de I’annexe 4.

41.5 Régle concernant I'implantation du poste de livraison

Le demandeur du raccordement indique a EDSB le positionnement du poste de livraison. Celui-ci doit
étre accessible depuis le domaine public sans franchissement d’accés contrélé. Pour des questions de
sécurité, les postes souterrains sont a éviter.

Le raccordement de référence prévoit I’emplacement du poste de livraison en limite de parcelle.

Poste de livraison

7
.
/77

Limite de propriété
Si le demandeur du raccordement souhaite une autre configuration, alors le réseau en domaine privé
jusqu’au poste de livraison ne fera pas partie de I'opération de raccordement de référence. La
conformité des accés a la NFC 13-100 est vérifiée avant I'approbation d’EDSB. Les longueurs
développées en terrains privatifs seront réduites afin de limiter :
- les cotits d’exploitation et de renouvellement des ouvrages concédés,

- les colts et la géne occasionnées par les incidents qui perturbent la totalité des utilisateurs.

Il faudra s'assurer, dans tous les cas, que I’accés au poste de livraison est garanti au personnel

d’EDSB 24h/24.

Si une voie d’acces privée est nécessaire pour accéder au poste de livraison, cet acces doit

permettre :

- le passage du matériel de détection des défauts (camion de recherche de défaut) ;

- D’exploitation du poste (acces piéton et camion) ;

- le report de I’Indicateur Lumineux de Défaut (ILD) en bordure de propriété sur la voie
publique ;

- la mise en ceuvre éventuelle de fourreaux selon la prescription d’EDSB ou de moyens de
terrassement mécanisés classiques sur le tracé du (ou des) cable(s) exploités par EDSB pour
effectuer un remplacement ou une réparation ;

- le respect des profondeurs habituelles de pose des cables spécifiées par EDSB ;

- le respect des distances et dispositions prévues par la NF P98-332 entre le réseau et les
arbres ;

- la signature par le propriétaire du terrain d’une convention de type C (intangibilite de
I’ouvrage).

- Latéléconduite des cellules, lorsqu’elle est nécessaire pour la bonne exploitation du réseau
HTA. Dans ce cas, la mise en place et la maintenance de la téléconduite est a la charge du
client, conformément au catalogue des prestations.



Voici I’exemple d’un poste de livraison intégré dans le batiment (voir Figure 1). La longueur
« d » de réseau souterrain a créer en domaine privé sera facturée sans réfaction.

Poste de livraison

%

“““““ 7,

Limite de propriété

Figure 1 : Exemple de position du poste de livraison consommateur

41.6 Régle concernant le nombre de postes de livraison

L’'opération de raccordement de référence doit étre réalisée avec un seul poste de livraison. Les
contraintes électriques de réseau (voir Annexe A3.1) peuvent amener EDSB a proposer une opération
avec un nombre plus important de postes de livraison.

4.2 Différents types de raccordement

Ce paragraphe concerne tout raccordement de poste de livraison. La norme NF C13-100 précise les
modalités de conception des postes de livraison des sites alimentés par le réseau de distribution
publique HTA.

Nota : le raccordement en double dérivation n’est pas utilisé dans les réseaux EDSB .



Dispositif de

4.21 Le raccordement en antenne (ou simple :
protection HTA

dérivation) Interrupteur

HTA

Le poste de livraison est raccordé au réseau public
de distribution au moyen d’une seule canalisation.

I1 est équipé d’un interrupteur et d’un dispositif de
protection HTA, qui protége le réseau des défauts
provenant de [Dinstallation de [1’utilisateur

consommateur.

-

Vers linstallation
du client

Dispositif de

4.2.2 Le raccordement en coupure d’artére protection HTA

Interrupteur

Le poste de livraison est inséré en série sur un dépa e

Il est équipé de deux interrupteurs (télécommandés ou
non) et d'un dispositif de protection HTA, qui protege le
réseau des défauts provenant de [linstallation de
I'utilisateur consommateur.

Vers l'installation
du client

Céble HTA

Interrupteurs HTA
avec permutation
automatique

Dispositif de
rotection HTA

4.2.3 Le raccordement en double dérivation

Le poste de livraison est desservi par deux cables

posés en paralleéle, I’'un de travail et 1’autre de

secours. Il est équipé :

- de deux interrupteurs, oone de _

- d’un permutateur & manque de tension, qui et
autorise le basculement automatique de

I’alimentation du poste, du cable de travail en
défaut sur le céble de secours en service, s o
- d’un dispositif de protection HTA, qui protége

le réseau des défauts provenant de I’installation
de I’utilisateur consommateur.

5 Différents cas de figure du raccordement

Ce chapitre examine les 4 cas de figure suivants :

le raccordement sur un départ existant,

le raccordement sur un départ direct,

le raccordement en zone d'aménagement,
l'augmentation de la puissance de raccordement.

5.1 Raccordement d’un site sur un départ existant

Le départ existant a prendre en compte pour le raccordement de référence est celui le plus
proche du poste a raccorder capable d’accepter la charge a raccorder selon un tracé de

1’

extension de réseau techniquement et administrativement réalisable, au plus court.

Pour faciliter la rédaction, la longueur de raccordement techniquement et administrativement
réalisable sera notée Lr, et la puissance de raccordement sera notée Pr (voir la figure ci-dessous).



Raccordement en antenne Raccordement en coupure Raccordement en double

d'artére dérivation
Réseau existant Réseau existant Réseau existant
I 11 |
1 1 1
1| Lr 1 Lr UET;
1 1 i
1 1 L
O Poste client O Poste client d Poste client

NB : pour la facturation au client, il est nécessaire de se référer au bareme de facturation
d’EDSB pour I’opération de raccordement des utilisateurs au réseau public de distribution
d’électricité.

5.1.1 Conditions du raccordement sur un départ existant

Le raccordement du demandeur est possible en plein réseau jusqu’a une certaine puissance du
deépart existant apres raccordement, notée Pwax_dspart (vOir Tableau 1) déterminée a partir de la
contrainte thermique d’un cable de 240 mm? Alu en proximité d’autres cables en sortie de poste
source. La puissance du départ aprés raccordement du demandeur ne doit pas dépasser la
puissance maximum définie dans le Tableau 1. Cette puissance aprés raccordement du

demandeur est la somme des puissances suivantes :

- Puissance de raccordement du demandeur,

- Puissance des consommateurs existants en schéma normal modélisés suivants les principes
décrits au paragraphe A4.3 de 'annexe 4.

Tableau 1 : Puissance maximum des départs HTA

Départ en pointe été Départ en pointe hiver
Un =20 kV PMax_départ = 7,5 MVA PMax_départ = 9,2 MVA

Au dela, un complément d’étude est nécessaire (raccordement sur un départ existant voisin,
optimisation du schéma d’exploitation, dédoublement du départ existant, création d’un nouveau départ
direct) selon I'arbre de décision décrit au paragraphe A4.4 de 'annexe 4) afin que la Pmax départ soit
inférieure aux valeurs du tableau 1.

Si la puissance du départ aprés raccordement ne permet plus de secourir I’ensemble des
consommateurs en cas d’indisponibilité d’un ouvrage de réseau du départ du demandeur ou
d’un départ voisin, EDSB peut étre amene a réaliser une solution technique de raccordement,
différente de la solution de référence. La proposition de raccordement reste établie sur
I’opération de raccordement de référence.

51.2 Régles de raccordement

Le réseau nouvellement créé sera realise en technique souterraine. La section utilisée sera

systématiquement la section économique.

La structure du réseau en double-dérivation n’étant pas en application a EDSB, aucun raccordement
n’est réalisé dans cette technique.

En réseau urbain, les réseaux sont souterrains et le raccordement sera systématiquement en coupure
d’artere.



En réseau péri urbain ou rural, la structure cible du réseau étant la coupure d’artére, deux cas
de figure se présentent (voir) :

- siLr <250 m, le poste sera raccordé en coupure d’'artére (longueur de cable pour I'aller-retour <
500 m) ;

- siLr>250 m, il sera raccordé en coupure d’artere ou en antenne en fonction de I'’évolution prévue
du secteur. Dans tous les cas, le choix du type de raccordement est déterminé par EDSB. Aucun
poste client ne sera raccordé en antenne a partir d’'une boite tangente

Raccordement en antenne : EDSB doit pouvoir, dans le cas d’un raccordement en antenne,
faire ajouter au minimum une cellule réseau supplémentaire dans le poste pour garder la
possibilité de passer le poste en coupure d’artere par la suite.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les postes d’une puissance inférieure a 250 kVA.

5.2 Raccordement d’un site par un départ direct au poste source

5.21 Conditions pour le raccordement sur un départ direct
Le raccordement de référence par un départ direct au poste source est a mettre en ceuvre des
que les besoins du site atteignent la puissance limite du départ existant le plus proche (voir
85.1.1) et qu’aucune autre solution technique n’est envisageable, ou si certains usages sont de

nature a dépasser les seuils de perturbation autorisés par les textes ou perturber la qualité de
desserte des utilisateurs alimentés par le méme départ.

Le tracé du départ doit étre techniquement et administrativement réalisable.

Ce type de raccordement constitue une évolution importante de structure, il doit nécessairement étre
réalisé selon les choix suivants :

Tableau 2 : Technique et structure de raccordement

Mode de raccordement Al /poste Source
(départ direct)
Type de raccordement Antenne
Type de réseau Souterrain
Section Economique
Poste avec possibilité
Type de poste de livraison d'ajouter au minimum 1
cellule réseau

La solution de raccordement de référence comprend alors une alimentation principale par un départ
direct au poste source.

La desserte du site par une alimentation de secours contractualisée ne fait pas partie du raccordement
de référence. Les modalités d’étude sont décrites au paragraphe A5.2 de I'annexe 5.

La solution de raccordement a mettre en ceuvre doit a minima étre suffisante pour transiter la
puissance de raccordement en tenant compte de 1’intensité admissible du céble, hiver et/ou été
selon les besoins de I’utilisateur consommateur, pondérée du coefficient de réduction relatif
aux proximités des cables. Elle doit également permettre de respecter les seuils de chute de
tension admissible au droit du poste de livraison et les seuils de contrainte thermique au niveau
des ouvrages du poste source (voir Annexe 3).



Dans le cas ou les proximités de cables telles que définies au paragraphe A 3.1.2 de I'annexe 3
conduisent a augmenter significativement le nombre de cables nécessaires pour desservir la puissance
de raccordement du site, plusieurs possibilités alternatives sont a étudier :

- affiner le calcul du coefficient de réduction de I’intensité admissible dans les cas de
proximité entre les cables qui ne correspondraient pas aux cas décrits dans la norme en
terme de profondeur, de résistance thermique de terrain... ;

- modifier le tracé pour limiter 1’effet des proximités.

5.2.2  Site de puissance de raccordement inférieure a 12 MW en 20 kV

Le site est en régle générale raccordé au poste source par un départ 400A et I’appareillage du
poste de livraison est de calibre 400A (voir Figure 2). La section retenue pour le raccordement
correspond a la section économique, a déterminer en fonction des limites techniques (voir 8
5.2.1), de la puissance transitée et de la durée d’utilisation de la pointe (voir paragraphe A 3.2.2
de I’annexe 3).

Poste de livraison
! NF C 13-100
= > Calibre 400A

(

1
v 2 g
( () )—x R Vers linstallation du client

|
—X/—D

Poste source

Section économique

Figure 2 : Schéma de raccordement des sites de puissance de raccordement inférieure & 12
MW

5.2.3 Site de puissance de raccordement supérieure a 12 MW

Les raccordements d’installations de puissance supérieure a 12 MW ne peuvent pas étre réalisés dans
le cadre de solutions standards. lls feront I'objet d’études particuliéres au cas par cas.

5.3 Raccordement d’une zone d’aménagement

Le raccordement d’une zone d’aménagement (zone commerciale, zone d’activité, Zone
d’Aménagement Concerté, zone industrielle ou toute zone nécessitant la création d’un ou
plusieurs postes de livraison ou de distribution publique) dépend de son plan de développement.
En effet, étant donné qu’une zone d’aménagement est construite progressivement, la structure
initiale du réseau qui I’alimente n’est en général pas définitive.

Le réseau d’alimentation d’une zone doit tendre vers une structure en accord a terme avec les
regles définies dans les paragraphes 4 et 5, en prenant en compte les principes suivants :

- une zone accueille différents types d’utilisateurs du réseau (consommateurs et/ou
producteurs BT et HTA) sur son réseau interne. La desserte de la zone doit étre congue en
respectant la structure du réseau qui I’alimente;

- lorsque le départ qui alimente la zone d’aménagement est de type rural, la structure du
réseau interne doit étre souterraine en coupure d’artére ;

- le réseau de la zone d’aménagement doit étre concu de maniere a pouvoir bénéficier,
comme tout réseau partagé, d’une deuxiéme alimentation pour faire face aux
indisponibilités. Il peut étre realise en mettant en place un bouclage sur le méme départ ou
sur un autre départ existant ou a construire.



Zone
d’aménagement

Méme départ ou

Bouclage r
autre départ

Alimentation directe

ou départ existant

D Poste de livraison

O Poste de distribution publique

Figure 3 : Exemple de structure de réseau d’alimentation d’une ZAC

5.4 Augmentation de la puissance de raccordement
Pour une demande d’augmentation de puissance, le raccordement de référence est déterminé en
suivant le cheminement suivant :
- Etape A : mise & niveau du réseau existant si contrainte préalable,
- Etape B : analyse de la faisabilité de ’augmentation de puissance sur le départ qui alimente
le client, par le poste d’alimentation existant,
- Etape C : en cas de contrainte sur I’alimentation existante, le raccordement de référence
s’appuie sur la solution qui parmi les solutions suivantes présente le meilleur bilan

actualisé :
= renforcer des trongcons du départ de I'alimentation principale actuelle du
demandeur ;

= raccorder par une deuxieme alimentation principale sur un départ voisin ;

= restructurer le réseau (modification de la structure, de la répartition des
charges, création d’'un nouveau départ) ;

= créer un départ direct.

5.5 Raccordement en dehors du raccordement de référence

Trois cas de figure sont a distinguer :
- EDSB choisit une solution différente de celle du raccordement de référence ;
- le client souhaite une variante par rapport au raccordement de référence ;
- la commune souhaite une variante par rapport au raccordement de référence.

L’initiateur de ce choix prend a sa charge tous les surcotts éventuels par rapport & la solution
de référence.

5.5.1 EDSB décide une solution différente du raccordement de référence

EDSB peut réaliser une opération de raccordement différente du raccordement de référence si
cette opération est plus robuste et ne dégrade pas la qualité de I’alimentation. EDSB prend a sa
charge tous les surcodts éventuels. Toute anticipation d’une structure de réseau future imposée
par EDSB (ex : bouclage du réseau, augmentation de la section économique des cables,
changement de régime de neutre) et impliquant un investissement supplémentaire est prise en
charge par EDSB.

Remarque : La réalisation d’une solution différente du raccordement de référence est possible
et permet de régler avec bon sens des cas particuliers, mais la recherche systématique d’une
solution alternative n’est pas une obligation. Elle ne doit pas conduire a anticiper des
investissements sans justification économique.



5.5.2 Le demandeur souhaite une variante par rapport au raccordement de référence

Trois types de demande peuvent intervenir.

o Puissance de raccordement inférieure a 250 kVA ou supérieure a la puissance limite
Le raccordement au réseau HTA d’un utilisateur consommateur de puissance inférieure a 250 kVA (232
kW) est possible, mais sort de 'opération de raccordement de référence (il n’y a pas de réfaction).
Dans le cas ou il est techniquement réalisable, le raccordement au réseau HTA d’un site consommateur
de puissance de raccordement supérieure a la puissance limite (84.1) est possible, mais sort du cadre
du raccordement de référence.

De tels raccordements doivent étre conformes aux régles de raccordement énoncées dans la présente
note, a I'exception du choix du type de poste ci aprés.

Le poste de livraison sera raccordé en coupure d’artére ou en antenne, selon le bilan technico-
économique le plus favorable. Le bilan économique est calculé sur 10 ans, avec application

d’un taux de croissance sur les charges existantes.

e Augmentation de puissance avec un deuxieme poste

Dans le cadre d’'une augmentation de puissance, la solution de référence s’appuie sur le poste de
livraison existant. A la demande du client, il peut étre envisagé d’apporter une partie de la puissance
supplémentaire sur un autre poste de livraison. Le nouveau poste de livraison, ainsi que son
alimentation ne font pas partie de 'opération de raccordement de référence.

Dans ce cas, les éventuels surcolts par rapport a la solution de référence sont

entierement a la charge du client demandeur.

o Alimentation de secours HTA d’un utilisateur consommateur HTA ou HTB
Voir Annexe 5.



Annexe 1

Détails de la structure des réseaux

Le respect des obligations réglementaires de qualité d’alimentation (décret 2007-1826 et son arrété
d’application, du 24 décembre 2007) nécessite que les réseaux de distribution publique soient structurés
de fagon a minimiser les temps de réalimentation lors d’indisponibilités. Lorsqu’un réseau est en
souterrain, le temps de localisation du défaut et de réparation est plus important qu’en aérien. Pour les
réseaux souterrains ou les réseaux mixtes, EDSB est donc amené a réaliser des choix techniques
particuliers qui seront détaillés dans cette partie.

Al.1 Définitions

e Artére principale

L’artére principale d'un départ est la
portion de réseau entre le disjoncteur
départ et le point de bouclage avec le
départ secourant qui offre les meilleures
conditions de reprise de la charge de ce
départ. Le point de bouclage de la
principale en schéma normal est
télécommand¢. L’artére principale peut
étre tronconnée au moyen d’appareils
télecommandes ou manuels

e Secondaire bouclée

Une secondaire bouclée est une portion
du réseau HTA, située en dehors de la
principale, qui alimente un ou plusieurs
postes de livraison. Elle est raccordée a
la principale et dispose d’un secours issu
d’un autre départ. Cette secondaire
bouclée fournit un secours aux
installations  alimentées par la
secondaire.

o Dérivation

Organe manuel ouvert en b
schéma normal ouvert en schéma
— RS /\\ normal

Artére

@ Organe télécommandé J
[ principale

/

Appui de
principale

Organe
télécommandé

Ligne
secondaire

i Artére
principale

Figure 4 : Détermination des principales avec leur organe
télécommandé de bouclage

Une dérivation est une portion du réseau HTA qui alimente un ou plusieurs postes, et qui est
raccordée a I’artére principale ou a une secondaire bouclée.
NB : Dans le cas ou elle dispose d'un secours issu du méme départ ou d’un autre départ, elle est

appelée « dérivation bouclée ».



Al.2 Structure des réseaux urbains et ruraux

Il existe deux types de départs : les départs de type urbain et les départs de type rural.

A 1.2.1 Structure des réseaux urbains

e Structure en coupure d’artére

La structure en coupure d’artére est la structure de réseau la plus couramment rencontrée sur
les departs urbains (voir schéma ci-dessous). Cette structure permet a chaque poste d’étre
alimenté a un instant donné en schéma normal ou en schéma de secours.

Poste source e

Poste HTA/BT
télécommandé

Point d’ouverture
télécommandé

Poste
HTA/BT

Figure 5 : exemple de structure en coupure d’artére

e Structure en double dérivation (non utilisé a EDSB )

Cette structure est réservée aux zones urbaines denses. Dans cette structure, chaque poste peut
étre alimenté soit par un départ, soit par un autre. En cas d’indisponibilité, une permutation
automatique équipée d’une temporisation bascule le poste sur le deuxieme départ.

Poste de coupure
téléecommandé
«fermé»

Poste HTA/BT
avec permutation
automatique

Boite de
dérivation

Poste de coupure
télécommandé
«ouvert»

Figure 6 : exemple de structure en double dérivation

A 1.2.2 Structure des réseaux ruraux

Les réseaux ruraux ont en général une structure d’artére principale de source a source. lls peuvent
également présenter des départs bouclant avec un départ alimenté par le méme poste source, lorsque
la densité de charge n’est pas homogene sur le territoire. Les départs peuvent présenter des antennes
(dérivation non bouclée).

Artere
de source a source
()——
%

Figure 7 : Structure de réseau rural

Poste
pR | HTB/HTA



Annexe 2
Dimensionnement économique

Les investissements qu’EDSB est amené a décider ont des répercussions a long terme, dans la

mesure ou les ouvrages considérés ont des durées de vie longues. L’impact économique d’un

investissement va au-dela du colt immédiat de cet investissement, puisqu’il touche également :

- le niveau des pertes électriques et autres dépenses d’exploitation dont le colt est supporté
par EDSB ;

- la qualité de la desserte, qu’il est couramment admis de caractériser par une valorisation de
I’ « Energie non Distribuée » ;

- les dépenses d’entretien et de maintenance sur la durée de vie de I’ouvrage.

C’est pourquoi l’investissement décidé par EDSB n’est pas nécessairement celui qui
correspond a la dépense immédiate minimale, mais celui qui garantit, sur la durée, un co(t
global actualisé¢ minimal, incluant I’ensemble des éléments évoqués ci-dessus.
Le dimensionnement des ouvrages n’est donc pas uniquement basé sur les seuils de contraintes
¢lectriques précisés dans le paragraphe précédent, mais prend en compte d’autres critéres tels
que les pertes électriques. Ce principe de dimensionnement économique, en lieu et place du
seul dimensionnement technique, est largement répandu chez tous les exploitants de réseau
¢lectrique, qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux privés. Les principes du calcul du
dimensionnement économique figurent d’ailleurs trés fréquemment dans les catalogues des
fournisseurs de matériel : cables, transformateur, etc.

Le principe de dimensionnement économique revient a choisir un palier technique® qui présente

I’optimum technico-économique. Le calcul est réalisé avec les hypotheses suivantes :

- le palier technique retenu est celui qui présente le cot minimal sur la durée de vie de
I’ouvrage (N), ce colt étant égal a la somme du coiit d’établissement (E) et du cotit
d’exploitation (D) actualisé ;

- le cofit d’¢établissement (E) de I’ouvrage est constitué de la somme des cotits d’achat du
matériel, de ses accessoires y compris leur mise en ceuvre et leur pose ;

- le colt d’exploitation annuel de 1’ouvrage (d) prend en compte les colits de maintenance,
les codts de défaillance, ainsi que le codt des pertes électriques générées : pertes Joule dans
les cébles, pertes Joule et fer dans les transformateurs. Ces pertes dépendent du
dimensionnement de 1’ouvrage (palier technique retenu) et du transit dans [’ouvrage.
L’énergie pour compenser les pertes est achetée par EDSB et valorisée selon le marché de
I’¢électricité.

- les dépenses d’établissement et d’exploitation n’ayant pas la méme échéance, elles ne
peuvent étre additionnées sans actualisation. Le taux d’actualisation financiere a pour
objectif de ramener les colits annuels a des dépenses engagées a 1’année initiale de la
période d’utilisation ;

- DPexpression du colit d’exploitation (D) sur la durée de vie de 1’ouvrage (N), actualisé¢ a
I’année initiale d’établissement est (en considérant que le cotit d’exploitation annuel (d) est
pay¢ en fin d’année tout au long de la durée de vie N de I’ouvrage) :

D =d [ 1/(1+t) +1/(A+t)2 + ... + 1/(1+t)"] =d [ [@+D)N =1]/ (t (1+)N]] = d *A
Avec : t taux annuel d’actualisation 8 %,
N durée d’amortissement de I’ouvrage (par exemple 40 ans pour les cables).
Le terme A = [(1+t)N —1] / (t (1+t)N] est donné par les tables financiéres.

Le dimensionnement économique de I’ouvrage est celui qui minimise la valeur de E + D
sur la duree de vie N

1

Par palier technique il faut entendre les différentes sections de cable retenues par EDSB, la puissance unitaire des transformateurs HTB/HTA, etc.




Annexe 3

Principes de dimensionnement des ouvrages

A3.1 Seuils de contrainte électrique
A 3.1.1 Principe des seuils de contrainte

Le Décret du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux
publics de distribution précise en son article 4 :

« Lors de la demande de raccordement, le gestionnaire du réseau s'assure que la conception des

installations a raccorder et leur schéma de raccordement permettent :

- de respecter les intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de distribution et des
postes de livraison des installations, en régime permanent et lors des régimes de surcharge
temporaire admissibles en cas d'indisponibilité d'éléments du réseau ;

- de tenir, en service normal du réseau, la tension dans sa plage admissible dans tous les régimes
de fonctionnement de l'installation ».

Un réseau est en contrainte lorsque son schéma normal optimal ne permet pas de respecter :

- les obligations réglementaires et engagements contractuels vis-a-vis des utilisateurs (cf
8§2),

- les limites d’utilisation des équipements de réseau,

- les régles d’exploitation du réseau, en particulier le maintien des régles de sécurité en mode
de fonctionnement dégradé

Les valeurs électriques énoncées ci-apres (intensité, tension) sont calculées avec les outils développés
par EDSB, basés sur une modélisation des charges et une description topologique du réseau. Dans le
cadre d’une étude de raccordement, le dépassement d’'un des seuils ci-dessous entraine une adaptation
des ouvrages pour lever la (les) contrainte(s).

A 3.1.2 Contrainte d’intensité

L’¢étude de la tenue thermique consiste a vérifier qu’en toute saison les ouvrages du réseau
public de distribution desservant les installations du demandeur du raccordement (lignes
aériennes ou cables souterrains, transformateur HTB/HTA, cellules...) ont une intensité
maximale admissible en régime permanent (Imap) supérieure au transit maximal. L’étude de
tenue thermique est menée a la tension nominale du réseau.

Les seuils de contraintes sont :

- 100 % de Imap pour les lignes aériennes et les cables souterrains,

- 100 % de Inominal pour les cellules du poste source (départs, arrivées et couplages), et les
appareillages en réseau,

- 100 % de Inominal pour les transformateurs de poste source en schéma normal, 110 % en
schéma secours,

- 100 % de Inominal pour les auto-transformateurs.

La tenue thermique est vérifiée :

- systématiquement en régime hiver,

- dans certains cas en régime été.

Le niveau de charge et I’évolution de la capacité du réseau sont les deux variables saisonniéres
a prendre en compte.

La chaleur dégagée par les cables limitant la capacité de transit, I’Imap est réduite lorsque les
cables sont enterrés a proximité les uns des autres.

Les coefficients de réduction suivants sont des valeurs moyennes et ont été évalués a partir des
caractéristiques des cables NF C 33-226 ame en aluminium, de section 150 mm?2 et 240 mm2,
IIs sont donnés pour des paralleles électriques constituées de torsades posées en nappe, a 80 cm



de profondeur, avec un intervalle de 20 cm entre les unes et les autres. Les céables sont
considérés également chargés.

Nombre de cables | Coefficient de réduction
1 1

0,83

0,73

0,68

0,61

=4 0,55

L= N R S

Figure 8 : Coefficients de réduction de I'lmap pour des céibles posés en pleine terre (NF C33-
226)

Dans les cas de proximité entre les cables qui ne correspondraient pas aux cas décrits dans la norme
notamment en termes de profondeur ou de résistance thermique de terrain, un calcul plus précis est a
effectuer pour déterminer I'atténuation de l'intensité admissible. EDSB utilise un outil spécifique pour
le calcul. La proximité de conduites de chaleur ou la présence de protections spécifiques sur les cables
a caractéristiques thermiques non conventionnelles peut également nécessiter une étude spécifique.

A 3.1.3 Contrainte de chute de tension

Pour respecter les engagements contractuels décrits dans le 82.2, la chute de tension le long
d’un départ HTA doit en toute saison rester inférieure ou égale a :

- 5% en schéma normal (dans les hypothéses d’étude définies dans le §5),

- 8 % en schéma de secours (dans les hypotheses d’étude définies en Annexe 1).

A3.2 Dimensionnement des ouvrages

A 3.2.1 Le dimensionnement économique

Voir Annexe 2

A 3.2.2 Le choix des conducteurs

Les conducteurs :
Pour les créations de réseau HTA, les sections retenues sont les suivantes :
- en souterrain : 50 mm?2 Al, 150 mmz2 Al, 240 mm?2 Al et 400 mm2 Alu;
= |e 150 mm? et le 240 mm?2 pour les ossatures,
= |e 50 mmz2 Al sera réservé aux antennes non évolutives,
= |e 400 mm? Alu sera réservé aux départs directs,
- en aérien : 54 mm2 Alm, 75 mm2 Alm et 148 mm2 Alm ;
= |e 148 mm2 Alm pour les ossatures,
= |e 54 mm2 Alm pour les dérivations (exceptionnellement en 75 mmz2 Alm
pour respecter les contraintes de PCC a proximité des postes sources).
La technique rigide est privilégiée.

La section économique
La section économique de cable sera utilisée systématiquement pour optimiser les pertes Joule.
Pour toute création et remplacement d’ouvrages existants, realises pour alimenter de nouveaux

utilisateurs, la section économique est fonction :

- pour un ouvrage de réseau avec transit d'un ensemble d'utilisateurs ; de la puissance maximale
transitant dans les ouvrages et du nombre d’heures d’utilisation de la charge existante,

- pour un ouvrage de réseau avec transit du seul demandeur ; de la puissance de raccordement du
demandeur dans les ouvrages et du nombre d’heures d’utilisation du nouvel utilisateur (une valeur
de 4500h sera prise par défaut si aucune valeur n’est disponible).



Le nombre d'heures d'utilisation

Définition : Le nombre d’heures d'utilisation de la pointe pour un utilisateur est défini comme le rapport

suivant :

Durée d'utilisation de la P*max = Energie annuelle / Puissance de raccordement.

Section économique des cables HTA
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Figure 9 : Abaques des sections économiques de cable (ne prenant pas en compte les

intensités admissibles)




Annexe 4

Détail de I'étude de raccordement sur un départ existant

A4.1 Schéma de réseau

Le schéma d’exploitation retenu est le schéma normal optimal.

Les modifications suivantes du réseau sont prises en compte :
- pour les pré-études et autorisations d’urbanisme :
= |es travaux prévus au programme annuel d’'investissements
= |es évolutions du réseau nécessaires pour alimenter les utilisateurs dont
une opération de raccordement a été signée (consommateurs et
producteurs HTA) ;
- pour les études de raccordement :
= |es travaux prévus au programme annuel d’'investissements
» |es évolutions du réseau nécessaires pour alimenter les utilisateurs dont
une demande de raccordement est qualifié (consommateurs et
producteurs inscrits dans la file d’attente) et ont donc acquis un droit de
réservation de puissance. La file d’attente sera prochainement élargie a
tous les utilisateurs consommateurs et producteurs.

A4.2 Définitions

Les puissances prises en compte pour les études de réseau sont les suivantes :
Pmax hiver : C’'est la puissance maximale du réseau observée en régime normal d’exploitation (hors
schéma spécial d’exploitation). Aucune correction de température n’est effectuée.

Pmax ét¢ : c'est la puissance maximale observée en régime normal en été prise entre le 15 avril et le 15
octobre (hors schéma spécial d’exploitation).

A4.3 Hypothéses de calcul

Le site du demandeur est modélisé par sa puissance de raccordement.

Les charges consommatrices existantes sont prises en compte avec leur facteur de foisonnement, en

se basant sur :

- la puissance Pmax hiver pour les études en pointe hiver d’alimentation principale et de secours
contractuels ;

- la puissance Pmax st¢ pour les études en pointe été d’alimentation principale et de secours
contractuels ;

La puissance réactive consommée est prise avec tan ¢ = 0.4 par défaut.

Il est également nécessaire de prendre en compte de futurs utilisateurs :

- pour les preé-études et autorisations d’urbanisme : la puissance de raccordement des
utilisateurs dont une opération de raccordement a été signée (consommateurs et producteurs
HTA),

- pour les études de raccordement : la puissance de raccordement des utilisateurs dont une
demande de raccordement est en cours d’instruction (consommateurs et producteurs HTA)
et ont donc acquis un droit de réservation de puissance.

Les installations de production sont considérées comme découplées du réseau.



Etape 0 : Mise a niveau du reseau existant avant raccordement

Les travaux pour lever des contraintes qui préexistent ne doivent pas étre facturés. Dans le cadre
de I’étude, les contraintes éventuelles avant raccordement sont donc levées a l'année de
raccordement, avec un taux de croissance de 0 %. Dans le cadre de 1’étude, les ouvrages en
contrainte sont « remplacés » pour les remettre a niveau par rapport aux seuils de contrainte
définis en Annexe 3 et en respectant les régles de conception des réseaux définis en Annexe 3.

Etape 1 : Etude d’impact du raccordement

L'étude est realisée avec le réseau actuel, avec un taux de croissance de 0 % pour les charges
existantes. S’il n’y a pas de contrainte, le raccordement de référence ne comprend pas
d’adaptation? du réseau et du schéma normal optimal.

Etape 2 : Levée des contraintes éventuelles
S’il y a une contrainte thermique ou de chute de tension, elle doit étre levée selon la méthode
décrite au paragraphe § A4.4.

A4.4 Levée des contraintes éventuelles
o Cas général

Si I'étude de raccordement fait apparaitre une contrainte électrique, cette contrainte doit étre levée en
suivant la démarche suivante (Figure 10) :
- traitement de la contrainte transformateur au poste source dans 'ordre suivant :

= meilleur équilibrage des charges dans le poste source,

* mutation du transformateur,

= ajout d’'un nouveau transformateur dans le poste source existant,

= création d’'un nouveau poste source,

- traitement de la contrainte départ HTA dans I'ordre suivant :

= optimisation du schéma d’exploitation aprés raccordement, par la mise en
place éventuelle d’'un nouvel interrupteur télécommandé qui fait partie de
I'opération de raccordement de référence,

= si cette solution ne suffit pas, choix parmi les solutions suivantes de celle
qui a le meilleur bilan actualisé :
e enraccordant sur un départ voisin ;
« en renforgant des troncons ;
e enrestructurant le réseau (modification de la structure, de la répartition

des charges, création d’un nouveau départ) ;

e en créant un départ direct.

Remarqgues importantes

- Les solutions envisagées doivent respecter les régles de développement du réseau définies en
Annexe 3 et ne pas dégrader la qualité des autres utilisateurs ;

- La solution technique de référence comprend I'ensemble des adaptations de réseau nécessaires a
'année 0 pour lever ces contraintes.

2 Correspond a la notion de « création d’ouvrage en remplacement » dans le Décret de consistance des ouvrage n°2007-1280 du 28 ao(t 2007
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Figure 10 : Principe de levée de contrainte aprés raccordement




Cas particulier : levée de contrainte pour les raccordements HTA en antenne non bouclée

Sur une antenne non bouclée, lorsque le raccordement sur la dérivation au plus court
techniquement et administrativement réalisable génére une contrainte sur le réseau, un 2°™M¢
schéma de raccordement est possible :

- 1®solution générant une contrainte : Raccordement sur la dérivation au plus court
techniquement et administrativement réalisable.

7 Demandeur /gl

- - - - Réseau de raccordement

Réseau en contraite | ou/et U a renforcer

- Solution alternative : Raccordement sur la principale au plus court techniquement et
administrativement réalisable.
. Vs

%  Demandeur

- - - - Reéseau de raccordement /&

Réseau en contraite | ou/et U & renforcer

La solution a retenir est celle qui a le meilleur bilan technico-économique sur 10 ans, avec
application d’un taux d’accroissement sur les charges existantes.

A4.5 Régles complémentaires pour le raccordement en antenne

Raccordement de poste en antenne sur un réseau HTA rural souterrain

Sur les réseaux souterrains, pour faciliter la reprise en cas d’indisponibilité d’'un ouvrage de réseau,
EDSB a choisi de limiter a 1 le nombre de tangentes (une tangente est I'‘équipement nécessaire pour
raccorder une antenne sur la ligne principale ou secondaire) entre deux points d’ouverture. En outre, la
puissance raccordée sur une tangente est limitée a 250 kVA. Ceci peut impliquer la pose d'un organe
de manceuvre lors d’un nouveau raccordement.
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Figure 11 : lllustration de la régle d’une tangente maximum entre deux points d’ouverture

Remarque
Pour les postes au sol simplifiés, le nombre de tangentes sera compté de la fagon suivante :

- un poste PSSA (Poste Sol Simplifié A) compte pour 1 tangente ;

- un poste PSSB (Poste Sol Simplifié B) compte pour 1 tangente du coté ou le
transformateur est raccordé.

______________ I —

PSSA PSSB

Figure 12 : Schéma non admis (2 tangentes successives sans coupures)

______ Y.

PSSA PSSB

Figure 13 : Schéma correct (coupure entre les deux tangentes)

Sur un départ en coupure d’artére, il doit exister au moins un point de coupure entre le poste source et
le premier poste (poste de livraison ou poste de distribution publique), de maniére a permettre la
réalimentation de la totalité du départ en cas d’ouverture de la cellule départ au poste source (sur
incident, travaux ou entretien de la cellule).

Le poste est créé sur un départ en coupure d’artére en amont du premier point d’ouverture

existant, deux solutions pour le raccordement de référence :

- le poste est raccordé en coupure d’artére (mise en ceuvre d'un poste possédant un organe de
coupure cbté poste source),

- une armoire de coupure est installée amont de I'antenne alimentant le nouveau poste.
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Figure 14 : Interrupteur pour faciliter la réalimentation en cas de mise hors tension du poste
source

Séparation du réseau des postes en antenne

Sur les départs partagés, les postes de livraison doivent pouvoir étre séparés du réseau public
de distribution les alimentant. Dans le cas d’un raccordement en antenne, cette disposition peut
conduire a prévoir dans 1’opération de raccordement de référence un moyen de coupure en
amont du poste de livraison afin de faciliter la réalimentation des postes voisins impactés par
les opérations de séparation du réseau. Si plusieurs solutions sont envisageables, la solution a
mettre en ceuvre est celle qui minimise le bilan technico-économique.



Annexe 5

Etude d’une alimentation de secours HTA

Une alimentation d’un utilisateur est une alimentation de secours si elle est maintenue sous
tension, mais n’est utilisée pour le transfert d’énergie entre le réseau public de distribution et
les installations de I’utilisateur qu’en cas d’indisponibilité de tout ou partie de ses alimentations
principales et complémentaires.

Une alimentation de secours n’est pas forcément disponible immédiatement, et peut nécessiter
des manceuvres télécommandées en réseau.

Une alimentation de secours fait 1’objet d’une facturation de Composante Annuelle des
Alimentations Complémentaires et de Secours (CACS) décrite dans le TURPE.

A5.1 Alimentation de secours HTA d’un utilisateur consommateur HTA

Cette étude est réalisée uniquement lorsque 1’utilisateur consommateur contractualise une
alimentation de secours.

Schéma de réseau

Le schéma d’exploitation retenu est un schéma de secours : les autres départs du réseau sont dans
des conditions normales d’exploitation et de charge, et I'alimentation principale de I'utilisateur n’est pas
disponible. L’objectif de I'étude est de valider qu’'une alimentation de secours peut étre fournie au
demandeur dans cette configuration.

Les modifications suivantes du réseau sont prises en compte :
- pour les pré-études et autorisation d’urbanisme :
e les décisions d’investissement signées ;
« les évolutions du réseau nécessaires pour alimenter les utilisateurs dont une opération
de raccordement a été signée (consommateurs et producteurs HTA) ;
- pour les études de raccordement :
e les décisions d’investissement signées ;
« les évolutions du réseau nécessaires pour alimenter les utilisateurs dont une demande de
raccordement qualifiée est en cours d’instruction (consommateurs et producteurs HTA)
et ont donc acquis un droit de réservation de puissance.

Modélisation des utilisateurs

L’étude est réalisée avec les hypothéses de calcul suivantes :

- le demandeur est modeliseé par Pr = Puissance de raccordement en secours ;

- les consommateurs existants (alimentations principales et secours contractuels) sont
modelisés a P = Pmax niver, avec leur facteur de foisonnement ;

- les installations de production sont considérées comme découplées du réseau.

Il est également nécessaire de prendre en compte de futurs utilisateurs :

- pour les pre-études : la puissance de raccordement des utilisateurs dont une opération de
raccordement a été signée (consommateurs et producteurs HTA).

- pour les études de raccordement : la puissance de raccordement des utilisateurs dont une
demande de raccordement qualifiée est en cours d’instruction (consommateurs et
producteurs HTA) et ont donc acquis un droit de réservation de puissance.



Solutions techniques

Plusieurs solutions techniques peuvent étre étudiées a ’initiative du demandeur, chacun

apportant des niveaux de garantie différents :

- raccordement en plein réseau sur un départ existant différent de 1’alimentation principale
du client,

- création d’un départ direct issu du méme poste source que I’alimentation principale,

- création d’un départ direct issu d’un poste source différent.

Si la garantie apportée par ces solutions n’est pas suffisante pour le demandeur, EDSB pourra étudier

des solutions alternatives qui présenteront un niveau de garantie plus important.

La mise a disposition d’un secours contractuel peut impliquer un renforcement de la puissance de

transformation dans le poste source dans le cas ol une puissance de transformation est réservée.

Chacune de ces solutions présente des risques de mode commun de défaillance (non-
disponibilit¢ simultanée de [’alimentation principale et de I’alimentation de secours
contractualisée) différents. Le risque de mode commun de défaillance peut étre caractérisé par
un taux de probabilité de défaillance simultanée qui sera évalué a partir d’historiques de
défaillance des ouvrages concernés ou d’ouvrages similaires.

Alimentation principale en
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Alimentation de
secours sur un
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Alimentation de
Secours sur un
autre départ

11 1|
|’_|r . L

Cr Poste client
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Figure 15 : Schémas d’alimentation pour une alimentation de secours

A5.2 Alimentation de secours HTA d’un utilisateur HTB

Cette étude est réalisée uniquement lorsque le demandeur contractualise une alimentation de
secours.

Schéma de réseau

Le schéma d’exploitation retenu est le schéma normal optimisé.

Les modifications suivantes du réseau sont prises en compte :

- les décisions d’investissement signées ;

- pour les pré-études et autorisation d’urbanisme : les évolutions du réseau nécessaires pour
alimenter les utilisateurs dont une opération de raccordement a été signée (consommateurs
et producteurs HTA) ;

- pour les études de raccordement : les évolutions du réseau nécessaires pour alimenter les
utilisateurs dont une demande de raccordement qualifiée est en cours d’instruction
(consommateurs et producteurs HTA) et ont donc acquis un droit de réservation de
puissance.

Modélisation des utilisateurs

Pour une étude de raccordement (ou d’augmentation de puissance de raccordement) d’un

secours HTA d’un demandeur ayant une alimentation principale en HTB, 1’étude suivante est

réalisée :

- le demandeur est modélisé par Pr = Puissance de raccordement en secours ;

- les consommateurs existants (alimentations principales et secours contractuels) sont
modélisés a P = Pmax niver, avec leur facteur de foisonnement ;

- les installations de production sont considérées comme découplées du réseau.



Il est également nécessaire de prendre en compte de futurs utilisateurs :
- pour les pre-études : la puissance de raccordement des utilisateurs dont une opération de

raccordement a été signée (consommateurs et producteurs HTA) ;

- pour les études de raccordement : la puissance de raccordement des utilisateurs dont une demande
de raccordement qualifiée est en cours d’instruction (consommateurs et producteurs HTA) et ont
donc acquis un droit de réservation de puissance.

Solutions techniques

Plusieurs solutions techniques peuvent étre étudiées a I’initiative du demandeur, chacune
apportant des niveaux de garantie différents :

- raccordement en plein réseau sur un départ existant ;

- création d’'un départ direct au poste source.

Si la garantie apportée par cette solution technique n’est pas suffisante pour le demandeur,
EDSB pourra étudier des alternatives qui présenteront un niveau de garantie plus important.
Chacune de ces solutions présente des risques de mode commun de défaillance (non-
disponibilité simultanée de 1’alimentation principale et de 1’alimentation de secours
contractualisée) différents. Le risque de mode commun de défaillance peut étre caractérisé par
un taux de probabilité de défaillance simultanée qui peut étre évalué de maniére théorique; il
ne s’agit cependant que d’une évaluation statistique théorique.



